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Blitzschutz an PV -Anlagen

Eine kurze kompakte Präsentation wichtiger normativer Anforderungen, 

Darstellung von Fehlern in der Planung und Abstimmung sowie 

Lösungsansätze in der Praxis.

Referent:

Martin Mauermann, Geschäftsführer der Firmen Inspectra, Fritz Mauermann Blitzableiter- und 

Elektrobau sowie Mauermann Erdungssysteme

Vorsitzender des Verbandes Deutscher Blitzschutzfirmen
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Normative Grundlage:

DIN EN 62305-3:2011-10 einschließlich Beiblatt 5 zum Teil 3

Beiblatt 5 zum Teil 3 der DIN EN 62305

Im Abschnitt 5.1 wird beschrieben:

α5ǳǊŎƘ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŘŜǎ ŅǳǖŜǊŜƴ .ƭƛǘȊǎŎƘǳǘȊŜǎ ǎƻƭƭŜƴ ŘƛǊŜƪǘŜ .ƭƛǘȊŜ ŀǳŦƎŜŦŀƴƎŜƴ ǳƴŘ ǎƻ ƛƴ ŜƛƴŜ 

Erdungsanlage abgeleitet werden, dass keine galvanisch eingekoppelten Ströme auf metallene Gebäudeinstallationen 

und das PV-{ǘǊƻƳǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳ ŜƛƴǿƛǊƪŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦά

 αZusätzlich werden durch Maßnahmen des inneren Blitzschutzes Auswirkungen von Blitzeinschlägen und 

tƻǘŜƴǘƛŀƭǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜ ŀǳŦ ǳƴŘ ƛƳ DŜōŅǳŘŜ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊǘΦά
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Beiblatt 5 zum Teil 3 der DIN EN 62305

Im Abschnitt 5.2 wird beschrieben:

PV-Anlagen sind Dachaufbauten und sind daher mittels getrennt aufgebauten Fangenrichtungen gegen direkte 

Blitzeinschläge zu schützen. Als Planungsverfahren bietet sich das Blitzkugelverfahren als universelle Planungsmethode 

an. 

α5ƛŜ CŀƴƎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴǘŜǊ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ ¢ǊŜƴƴǳƴƎǎŀōǎǘŀƴŘŜǎ ŜǊǊƛŎƘǘŜǘΦά

 α²Ŝƴƴ ŘŜǊ ¢ǊŜƴƴǳƴƎǎŀōǎǘŀƴŘ ƴƛŎƘǘ ŜƛƴƎŜƘŀƭǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ ȊΦ .Φ ōŜƛ aŜǘŀƭƭŘŅŎƘŜǊƴΣ ǿƛǊŘ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴΣ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜ 

Verbindungen zwischen dem Blitzschutzsystem und den Komponenten des PV-{ǘǊƻƳǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳǎ ƘŜǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴΦά
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Beiblatt 5 zum Teil 3 der DIN EN 62305

Im Abschnitt 5.3 wird beschrieben:

α!ǳŦƎŀōŜ ŘŜǎ ƛƴƴŜǊŜƴ .ƭƛǘȊǎŎƘǳǘȊŜǎ ƛǎǘ ŘƛŜ ±ŜǊƳŜƛŘǳƴƎ ƎŜŦŅƘǊƭƛŎƘŜǊ CǳƴƪŜƴōƛƭŘǳƴƎ ƛƴ ŘŜǊ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴŘŜƴ ōŀǳƭƛŎƘŜƴ 

!ƴƭŀƎŜΦά

αDŜŦŅƘǊƭƛŎƘŜ CǳƴƪŜƴōƛƭŘǳƴƎ ƪŀƴƴ ŀǳŦǘǊŜǘŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ ŅǳǖŜǊŜƴ .ƭƛǘȊǎŎƘǳǘȊǎȅǎǘŜƳ ǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜƴ όƭŜƛǘŦŅƘƛƎŜƴύ 

Bauteilen, wie :

- der metallenen Installation;

- dem PV-Stromversorgungssystem;

- den elektrischen und elektronischen Systemen innerhalb der zu schützenden baulichen Anlage;

- ŘŜƴ ƛƴ ŘƛŜ ōŀǳƭƛŎƘŜ !ƴƭŀƎŜ ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘŜƴ ŅǳǖŜǊŜƴ ƭŜƛǘŜƴŘŜƴ ¢ŜƛƭŜƴΣ YŀōŜƭƴ ǳƴŘ [ŜƛǘǳƴƎŜƴΦά
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Beiblatt 5 zum Teil 3 der DIN EN 62305

Im Abschnitt 5.3 wird beschrieben:

ĂGefªhrliche Funkenbildung kann verhindert werden durch:

- Einhaltung des erforderlichen Trennungsabstandes...oder

- einen konsequenten Blitzschutz-Potentialausgleich der metallenen Teile und elektrischen Einrichtungen mit  

  dem Blitzschutzsystem.ñ

ĂDie daraus resultierenden Teilblitzstrºme in das Gebªude und in das PV-Stromversorgungssystem sind zu 

beachten.ñ Ą ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
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Fehler in der täglichen Praxis

Wer war zuerst da?!

Hinweis: Blitzschutz ist vorbeugender Brandschutz!
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Häufig vorkommender Fehler:

Durch falsche Planung und eine nicht mit 

dem Blitzschutz abgestimmte Umsetzung 

der PV-Anlage werden wichtige 

Schutzkonzepte des Blitzschutzes 

beeinträchtigt und Gefahr für die bauliche 

Anlage entsteht.   
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Å Trennungsabstand nicht 

eingehalten

Å Zu wenig Platz für 

erforderliche 

Auffangeinrichtungen 
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Trennungsabstände 

nicht eingehalten

Unangepasste 

Leitungsführung 

(DC-Seite)
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Häufig vorkommender Fehler:

Wechselrichter werden auf Metallfassade 

montiert, die aber aktiver Bestandteil des 

Blitzschutzsystems ist. 

Dadurch fließen Blitzteilströme in den / die 

Wechselrichter. Der Überspannungsschutz 

funktioniert in dieser Situation nicht!
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Häufig vorkommender Fehler:

Falscher Aufbau des 

Überspannungsschutzes und der damit 

verbundenen Leitungsführung der 

geschützten und ungeschützten DC-

Leitungen sowie des Erdungsleiters
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Das Zusammenspiel vieler 

baulicher Komponenten 

ist bei der Abstimmung 

zwischen dem Blitzschutz 

und der PV-Anlage zu 

berücksichtigen!



Blitzschutzwissen kompakt

VDB
Vortragsreihe 

Online 
Blitzschutzwissen 

kompakt

Referent:
Martin 

Mauermann

Äußerer Blitzschutz

Erstellung von Schutzbereichen für 

den ĂDachaufbau Photovoltaikanlageñ
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