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Intensive Dachbegr¿nung und Blitzschutz

Referent:

DIPL.-ING. GABRIELE SCHWEBLE JUCH

Prüfsachverständige

Schweble-Juch Sachverständige GbR - Elektro Blitzschutz EMV - Sicherheitstechnische Anlagen

Vorsitz des Technischen Beirates EIfEB des VDB 

Eine kurze kompakte Prªsentation zur Erlªuterung einer intensiven Begr¿nung mit 

mit Anwendungen, Ausf¿hrungsbeispielen und Visionen
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Begehbare Dachflächen sind von Personen nutzbare Wege und 

Flächen. Sie sind mit Grünflächen auf dem Dach kombinierbar.

Aufbauhºhe/ Vegetationstragschicht- wichtig f¿r Trennungsabstand: 

Wuchshºhe/10 = Einbaustªrke Substrat- mind. 28 cm  

Allgemein
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Extensive Dachbegr¿nung

vǳŜƭƭŜΥ Iŀǳǎ ŘŜǊ !ǎǘǊƻƴƻƳƛŜΣ IŜƛŘŜƭōŜǊƎΣ ƎǎƧ

ü Naturnah angelegte Vegetation mit minimalem Pflegebedarf

ü Samenmischung, Sedumbegrünung, Kräuter, Flachballendachstauden

ü Aufbauhöhe/ Vegetationstragschicht von ca. 13 cm bis zur Begrünung

ü Wasserspeichervermögen: bis 44 l/m2

Quelle: JVA, Haar, GSJ

vǳŜƭƭŜΥ LƴŘǳǎǘǊƛŜΣ IƻŎƘōǊǸŎƪΣ D{W
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Intensive Dachbegrünung

ü Kann als Garten genutzt werden, Erholungsbereich mit Baumbepflanzung 

ü Pflanzenwachstum - ªhnliche Bedingungen wie am Boden

ü Aufbauhºhe/ Vegetationstragschicht: Wuchshºhe/10 = Einbaustªrke 

Substrat- mind. 28 cm  

ü Wasserspeichervermºgen: bei 26 cm Aufbauhºhe = 117 l/m2
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Quelle: -DachgartenC. Rabitz, Berlin, 1867, baunetz-wissen

Geschichte des Flachdaches
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ĂGr¿ne Stªdteñ- klimatischer Ausgleich

ÅStªdteklima und stªdtische Wªrmeinsel

Å Fehlende Vegetation

Å Lºsung : Der Blick nach oben

vǳŜƭƭŜΥ {ƪŀƴŘƛƴŀǾƛŜƴψYŀǊŦǘŦǳǘǘŜǊƳƛǎŎƘǿŜǊƪ

Anwendungen
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ÅUrbane Oasen (Firmen, Gastro, Hotels) 

ÅDachgärten/ Schrebergärten im Wohnungsbau

ÅAls erweiterte Wohnfläche oder Dachterrasse

ÅĂGr¿ne Klassenzimmerñ, Unterricht im Freien

ÅFluchttreppen/ Fluchtwege, auch 1. Rettungsweg

ÅGehbereiche für Wartungszwecke  

Å als Standort für Gebäudetechnik (z.B. Klimageräte), 

Å zur Energieerzeugung, 

Å Sportanlage

Begehbares Flachdach
Anwendungen
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vǳŜƭƭŜΥ ²ƻƘƴǳƴƎǎōŀǳΣ ±{ǘŅǘǘ±Σ ǇƛȄŀōŀōȅ

Quelle: Verwaltungsbau, ZinCo

Quelle: Schulcampus, BY, GSJ

vǳŜƭƭŜΥ bǳǘȊǳƴƎǎƎŅǊǘŜƴΣ aǸƴŎƘŜƴΣ DǊŜŜƴπŎƛǘȅ ŜΦ±

Beispiele
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vǳŜƭƭŜΥ ²ƻƘƴǳƴƎǎōŀǳΣ aƻƴŀŎƻΣ ƛ ǎǘƻŎƪQuelle: Industrie, BY, GSJ

Quelle: Dachgarten auf Parkhaus- Baunetz (yk), Berlin vǳŜƭƭŜΥ ǎŎƘǿŜōŜƴŘŜ DŅǊǘŜƴΣ !ǳƎǎōǳǊƎŜǊ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ

Beispiele
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vǳŜƭƭŜΥ π.ǳƴŘŜǎǾŜǊōŀƴŘ DŜōŅǳŘŜDǊǸƴπŜΦ±Φ.ǳDDΦ

Quelle: Wohnen, KiGa (BY), GSJQuelle: Einkaufszentrum, Nürnberg, PESA GmbH

vǳŜƭƭŜΥ 5ŀŎƘƎŀǊǘŜƴΣ aǸƴŎƘŜƴΣ !ƴŘǊŞ DƻŜǊǎŎƘŜƭQuelle: -Krankenhaus, BY, Gebäudegrün

Beispiele
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Quelle: Wohnungsbau, Wandspirale Hundertwasserhaus, Darmstadt, 
Hundertwasser com

Quelle: Wohnungsbau, Bosco Verticale, Mailand, Stefano 
Boeri

vǳŜƭƭŜΥ Yǀπ.ƻƎŜƴ LLΣ 5ǸǎǎŜƭŘƻǊŦΣ 

Beispiele
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ü Blitzschutzsystem f¿r Gebªude baurechtlich gefordert  - Blitzschutzklasse (BSK

ü Dachlandschaft im Einklang mit dem Blitzschutz- Schutzziel 

ü Nullpotentialausgleichflªche

ü Verlegung einer Masche 5 m/ 5 m in der Decke des letzten Geschosses

ü Trennungsabstandsberechnung 

ü Beschaltung aller Leitungen nach Schutzziel und Einbindung aller met. Komponenten in 

den POT beim Dacheintritt 

ü Fangeinrichtung

ü Berechnung der Fangstangenhºhe nach BSK I, wenn Publikumsverkehr

ü Max. Pflanzenwuchs (Baumhºhen), spªteres Mobiliar (Schirme) anfragen

ü Blitzkugelverfahren vor Maschenverfahren anwenden

ü Nªherungen 

Planung- Dach
Blitzschutzmaßnahmen
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ü Innere Ableitungen/ Anschlussfahnen/ EFP zur Anbindung

ü Dachaufbauten

ü Fassaden

ü Durchgängigkeit- Blitzstromtragfähigkeit

ü Anbindung Oben und am Fußpunkt, Attiken

ü Pflanzenzubehör, Mobiliar

ü Planung Berühr-Schrittspannung

ü Dachaufbauten

ü Dachterrassen - Potentialsteuerung

Planung- Dach
Blitzschutzmaßnahmen
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Ausf¿hrung

ÅKostenfaktor und Zeitmanagement

ÅEinbindung aller am Bau Beteiligten und Verantwortlichen

ÅErrichterbestªtigungen/ Betreiberverantwortlichkeit

ÅInstandhaltung und Pflege

ÅSchutzziel Personenschutz nicht erf¿llt - organisatorische 

MaÇnahmen

ÅHinweisschilder

ÅBetreiberverantwortlichkeit/ Betriebsanweisung

Quelle: Gemeinde BY, GSJ

Blitzschutzmaßnahmen
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Å Ausführungsbeispiele- Schulcampus
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vǳŜƭƭŜΥ D9²hC!DΣ aǸƴŎƘŜƴΣ D{W

Quelle: GEWOFAG, München, GSJ

vǳŜƭƭŜΥ 9ƛƴƪŀǳŦǎȊŜƴǘǊǳƳΣ ƎǊǸƴŜ 5ŅŎƘŜǊ

Ausf¿hrungsbeispiele

Quelle: Wohnanlage, Wien, Standard Verlag, Franz Gleiß

Garteln, Chillen, Grillen: Gem¿se am Dach
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VDB
Vortragsreihe 

Online 
Blitzschutzwissen 

kompakt

Referentin:
Gabriele 

Schweble-Juch

Quelle: Venusgrotte- neueGestaltung, GsJ

vǳŜƭƭŜΥ ±ŜƴǳǎƎǊƻǘǘŜΣ DǎW

Schloss Linderhof- Venusgrotte

Quelle: Dehn SE

vǳŜƭƭŜΥ YŀȅǎŜǊҌ.ǀǘǘƎŜǎΣ .ŀǊǘƘŜƭҌaŀǳǎ !ǊŎƘƛǘŜƪǘŜƴ

Historische Denkmªler



Blitzschutzwissen kompakt
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